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dgenzie di consulenza tecnica ed ecologicn LAB N°0204
Rapporto di prova n®:16LA00764 del 21/04/2016
Spett.
BOER GROUP SRL
VIA STRINGHER 14
33084 CORDENONS (PN
16LA00764 ek
Dati relativi al campione
Matrice: Acque reflue urbane
Descrizione: acqua di scarico denominata
Data accettazione: 08/04/2016
Data inizio analisi: 11/04/2016 Data fine analisi: 21/04/2016
Contenitore: bottiglia di plastica
Dati di campionamento
Data: 08/04/2016
Campionamento a cura di: tecnici della Boer Group srl
Luogo:
Punto di prelievo: uscita depuratore
Trasporto: tecnici della Boer Group srl
P
M::;ronetro U.M. Risultato Incertezza
Sostanze oleose totali mg/l <05
APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003
Solidi sospesi totali mg/l 5
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 43
SO 15705:2002
Fosforo totale mg/l P 0,7
MIP 201 rev 03 2014
Azoto ammoniacale mg/l NH4+ 96
M.U. 2363:09 A
Nitrati (Azoto nitrico) mg/l N 1.9 +0,1
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Tensioattivi anionici mg/l 0,42 +0,07
MIP 203 rev 03 2014
Tensioattivi non ionici mg/l 0,43 10,09
MIP 204 rev 03 2014
Tensioattivi totali (da calcolo) mg/l 0,84 +0,11

MIP 204 rev 03 2014 + MIP 203 rev 03 2014

L'incertezza estesa & espressa come semi-intervallo se preceduto dal simbolo + mentre assume valore di intervallo di fiducia quando
compaiono i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo -.

L'incertezza estesa & calcolata con un fattore di copertura k=2, per un livello di probabilita del 95% ed un numero di gradi di liberta
maggiore di 10.

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 1 di 2
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
I campioni analizzati saranno conservati fino alla fine delle prove; le registrazioni saranno conservate per 10 anni.
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Agenzia di consulenza tecnica ed ccologica ’A/’r-’,,' (i LAB N°0204

Rapporto di prova n°:16LA00761 del 21/04/2016
Spett.
BOER GROUP SRL
VIA STRINGHER 14
3084 DENON
16LA00761 ’ COR S{PN)

Dati relativi al campione

Matrice: Acque reflue urbane

Descrizione: acqua di scarico denominatz

Data accettazione: 08/04/2016

Data inizio analisi: 11/04/2016 Data fine analisi: 21/04/2016
Contenitore: bottiglia di plastica

Dati di campionamento

Data: 08/04/2016

Campionamento a cura di: tecnici della Boer Group srl
Luogo:

Punto di prelievo: uscita depuratore

Trasporto: tecnici della Boer Group srl

Parametro :

Mistado UM. Risultato Incertezza
Sostanze oleose totali mg/l 1:3 +0,5
APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003

Solidi sospesi totali mg/l 9

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 36

IS0 15705:2002

Fosforo totale mg/l P 0,59

MIP 201 rev 03 2014

Azoto ammoniacale mg/l NH4+ 6,8

M.U. 2363:09 A

Nitrati (Azoto nitrico) mg/l N 2,0 $0,2
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Tensioattivi anionici mg/l 0,43 +0,08
MIP 203 rev 03 2014 .

L'incertezza estesa & espressa come semi-intervallo se preceduto dal simbolo + mentre assume valore di intervallo di fiducia quando
compaiono i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo -.

L'incertezza estesa & calcolata con un fattore di copertura k=2, per un livello di probabilita del 95% ed un numero di gradi di liberta
maggiore di 10.

Fine del rapporto di prova n° 16LA00761

Firmato digitalmente da
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I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 1 di 1
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

| campioni analizzati saranno conservati fino alla fine delle prove; le registrazioni saranno conservate per 10 anni.

acteco srl

Via Amman 41 33084 Cordenons (PN) Email acteco@acteco.it Tel. 0434 43675 - 541343 Fax. 0434 4317+ www.acteco.it - *
Cap. Soc. € 78.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. n. 00218610939 - Cod Fisc.e P.IVA 00218610939
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LAB N° 0204

Agenzia di cousulenza teenica ed ecologica

Rapporto di prova n°:16LA00762 del 21/04/2016
Spett.
VIA STRINGHER 14
33084 CORDENONS (PN)
16LA00762

Dati relativi al campione

Matrice: Acque reflue urbane

Descrizione: acqua di scarico denominata

Data accettazione: 08/04/2016

Data inizio analisi: 11/04/2016 Data fine analisi: 21/04/2016
Contenitore: bottiglia di plastica

Dati di campionamento

Data: 08/04/2016

Campionamento a cura di: tecnici della Boer Group srl
Luogo:

Punto di prelievo: uscita depuratore
Trasporto: tecnici della Boer Group srl

Parametro UM

Sletods Risultato Incertezza

Sostanze oleose totali mg/l 14 +0,5
APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003

Solidi sospesi totali mag/l <1
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 21
IS0 15705:2002

Fosforo totale mg/l P 0,79
MIP 201 rev 03 2014

Azoto ammoniacale mg/l NH4+ <20
M.U. 2363:09 A

Nitrati (Azoto nitrico) mg/l N 4,2 +0,4
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Tensioattivi anionici mg/l 0,32 10,06
MIP 203 rev 03 2014

L'incertezza estesa € espressa come semi-intervallo se preceduto dal simbolo + mentre assume valore di intervallo di fiducia quando
compaiono i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo -.

L'incertezza estesa e calcolata con un fattore di copertura k=2, per un livello di probabilita del 95% ed un numero di gradi di liberta
maggiore di 10.

Fine del rapporto di prova n® 16LA00762

Firmato digitalmente da
MARCUZZ CLAUDIA . N
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Data 2016.04.21 124536 +02°00

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 1 di 1
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
| campioni analizzati saranno conservati fino alla fine delle prove; le registrazioni saranno conservate per 10 anni.
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